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提案討論 

議題一：安捷檢測有限公司提案 

    針對 113 年 3月份會議記錄宣導事項一、(六)其中 

 

    因目前設備同時具備 AC輸入與 DC 輸入且輸出也具備 AC 與 DC 輸出， 

評估具備符合“其他不斷電式電源供應器”商品及附屬“行動電源功能”， 

實際評估需要符合其他不斷電式電源供應器規範 CNS14757-2、CNS14843-1、

CNS14843-2，並增加其行動電源規範 CNS15364、CNS14336-1、CNS13438。 

 

問題一：針對 CNS14336-1 與 CNS14843-1、CNS14843-2 大部分要求雷同；另 

    傳導與輻射的相關試驗也有相互雷同之處；因此是否可以簡化客戶針對 

    此產品的檢驗負擔，除 UPS 相關評估規範外，行動電源功能之安規部分 

    是否可僅評估符合 CNS15364(102 年版)第 10章節執行額定電容量檢測？ 

問題二：如上需求說明，因 CNS14843-1 與 CNS143843-2 針對內部單電池尚 

    可接受 CB(IEC 62133)或 UL(UL 1642)之認可品，在執行複合性功能(行 

    動電源相關試驗)評估時其單電池是否亦需要求符合 CNS15364 之檢測要 

    求？ 

決議： 

    因本案主產品為 UPS，建議執行 UPS 相關標準檢驗即可。 

1. 針對問題一有關附屬功能-行動電源部分，須符合 CNS15364(102 年版) 

第 10 章節測試。 

2. 針對問題二有關執行複合性功能(行動電源相關試驗)評估時，其單電

池是否需要符合 CNS15364 之檢測要求：暫不決議，請各單位提供意見

後再納入下期會議討論。 


